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El patio y alrededores cumplen
con los estandares de salud y
seguridad

Los menores que participan de
los servicios estan vacunados.

X L]

Bombillas fundidas en salén preescolar.

Reemplazar las bombillas fundidas.

Ventanas sin cubiertas en salén maternal
y preescolar.

Instalacion de las cubiertas de ventana.

No tiene las luces de emergencias en
salones de infantes y maternales

Instalacion de las luces de emergencias.

No tienen un registro de simulacros.

Crear un registro de simulacros mensual.

Salén Preescolar no tiene extintor de
fuego. :

Instalacion de extintor en el salon
Preescolar

Se encontrd piedras y blogues al alcance
de los nifios en el patio exterior.

Eliminar las piedras y blogues del patio
exterior

|_as verjas del patio exterior no tienen los
6 pies como minimo.

Colocar la verja a 6 pies de alto en el
patio exterior

Equipo de altura no tiene
amortiguadores.

Colocar amortiguadores alrededor del
equipo de altura

Puerta de aluminio en mal estado entre -
los salones de infante y maternal.

Reemplazar la puerta de aluminio que se
encuentra entre los salones infante y
maternal.
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